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Protokol o zkousSce c¢islo: 3153/1/2023

Cislo vzorku: 3848/1/2023

Objednatel: Vodohospodafska spolecnost Vrchlice - Male€ a.s.
Ku Ptaku 387

Kutna Hora

28401
Obec: Rataje nad Sazavou
Misto odbéru: Rataje nad Sazavou

Hlavni 173

Datum odbeéru: 30.8.2023 Odebrano dle: SOP C.11.1.1
Datum prijeti: 30.8.2023 Matrice: pitnd voda
Zahajeni analyz: Typ vzorku: prosty
Ukonc&eni analyz: 4.9.2023 Odebral: Sojkova Jana

Zkousky provedla: Laboratof pitné vody - Upravna vody u sv. Trojice, Bylany 85, 284 01 Kutna Hora

Datum vystaveni protokolu:  2.1.2024

e-mail:  kostrubanicova@vhskh.cz Tel: 605 926 317
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Vodohospodéarské spolecnost Vrchlice - Male€ a.s. Kutni Hora, Provoz laboratofi

Protokol o zkousce €islo: 3153/1/2023 Cislo vzorku: 3848/1/2023
Obec: Rataje nad Sazavou
Misto odbéru: Rataje nad Sazavou
Hlavni 173
Stanoveni Jednotka Hodnota Metoda Pozn. Limit Vyhodno
stanoveni ceni
Koliformni bakterie KTJ/200ml 0 SOP 35 max.0 MH +
Escherichia coli KTJ/100m| 0 SOP 35 max.0 NMH +
Intestinalni enterokoky KTJ/100ml 0 SOP 27 max.0 NMH +
Pocty kolonii pfi 36°C KTJ/ml 38 SOP 36 max.40 DH +
Pocty kolonii pfi 22°C KTJI/ml 47 SOP 36 max.200 DH +
# Teplota °C 15,0 SOP 45 8-12 DH -
# Chlor volny mg/l 0,03 SOP 31 max.0,30 MH +
# Pach pfijatelny  sop 42 pfijatelny MH +
# Chut prijatelna  sop 42 piijatelna MH +
Barva mg/l Pt <2,5 SOP 18 max.20,0 MH +
Zakal ZF(n) 0,23 SOP 17 max.5,0 MH +
pH 7,8 SOP 1a 6,5-9,5 MH +
Konduktivita mS/m 50,3 SOP 11 max.125,0 MH +
Chloridy mg/| 38,1 SOP 13 max.100,0 MH +
CHSKwn mg/| 2,55 SOP 43 max.3,00 MH +
Zelezo mgl/l <0,05 SOP 7 max.0,20 MH +
Mangan mgl/l <0,01 SOP 40 max.0,050 MH +
Amonné ionty mg/l <0,025 SOP 16 max.0,500 MH +
Dusitany mgl/l <0,006 SOP 14 max.0,500 NMH +
Dusi¢nany mg/l 17,9 SOP 38 max.50,0 NMH +
NMH nejvy3si mezné hodnota Vyhodnoceni:  + vyhovuje limitnim hodnotam pf.€.1 vyhlaSky €.252/2004 Sb. v pl. znéni
MH  mezn4 hodnota - nevyhovuje limitnim hodnotam pf.€.1 vyhlaSky €.252/2004 Sb. v pl. znéni

DH doporu€ena hodnota
# zkouska byla provedena na misté odbéru

Vyhodnoceni byla provedena porovnanim naméfené hodnoty s limitnimi hodnotami uvedenymi v pfiloze €.1 Vyhlasky MZd 252/2004

Sb. v platném znéni bez uvazeni nejistot.
Odbér vzorku byl proveden vzorkovaci skupinou laboratofe v rozsahu akreditace

Tento protokol Ize Sifit pouze v pIném, nezménéném znéni, jinak jen se souhlasem zkuSebni laboratore. Vysledky provedenych
zkousek se tykaji jen zkousenych vzorkd, uvedenych v tomto protokolu.

Seznam metod s uvedenim nejistoty méfeni je dostupny na webovych strankach laboratofe: www.labtrojice.cz a je rovnéz na
pozadani k dispozici.
Plan a zaznam o odbéru vzorku je na vyzadani k dispozici v laboratofi.

Schvalil: Vedouci laboratore
Ing. Eva Kostrubanicova

KONEC PROTOKOLU
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